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Skoczowski Osrodek Sportu i Rekreacji
ul. Gorecka 2a
43-430 Skoczow

DECYZJA

zbiorcza ocena wody na plywalni
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Na podstawie:
eart. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z p6zn. zm.);
eart. 1, art. 4 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2021 poz. 195);
e § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016), po analizie:
- parametrow jakosci wody na plywalni, ocenionych na podstawie wymagan, o ktorych
mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia,
- wynikéw badan wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajacego ptywalnig, zgodnie
z zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie harmonogramem kontroli wewngtrzne;j,
- zakresu i czestotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego plywalnia
oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie
STWIERDZA

ze eksploatacja Plywalni ,.Delfin”, ul. Gorecka 2a, 43-430 Skoczow byta prowadzona przez
zarzadzajacego (w okresie jej funkcjonowania) w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo
zdrowotne osobom korzystajagcym z plywalni.

UZASADNIENIE

Zarzadzajacy plywalnia, Skoczowski Odrodek Sportu i Rekreacji ul. Goérecka 2a,
43-430 Skoczéw, realizowal badania jakosci wody zgodnie z zatwierdzonym przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie harmonogramem



wewnetrznej kontroli jakosci wody (z wylaczeniem sytuacji zwigzanych z czasowym
zamknieciem obiektu). W przypadku jednorazowego stwierdzenia przekroczenia parametru
mikrobiologicznego oraz w trzech przypadkach - parametréw fizykochemicznych w wodzie,
okreslonych rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan,
Jakim powinna odpowiadac¢ woda na pltywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z p6ézn. zm.),
zarzgdzajacy informowal o tym PPIS w Cieszynie wraz z opisem podjetych dziatan
naprawczych. :

Badania jakosci wody na plywalni wykonywane przez zarzadzajacego w ramach
kontroli wewnetrznej oraz w ramach urzedowej kontroli, przeprowadzonej przez PPIS
w Cieszynie, pozwalajg stwierdzi¢, iz zapewniono bezpieczenstwo zdrowotne osobom
korzystajacym z ptywalni w okresie jej funkcjonowania.

Powyzsze uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwolanie do Slaskiego Panstwowego
Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego za posrednictwem Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Cieszynie, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji strona moze w formie pisemnej zrzec
si¢ prawa do wniesienia odwotlania od decyzji. W sytuacji, gdy po zapoznaniu si¢ z trescig
decyzji we wskazanym wyzej terminie strona zrzeknie si¢ prawa do wniesienia odwolania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna z dniem dorgczenia Panstwowemu Powiatowemu
Inspektorowi Sanitarnemu w Cieszynie, pisemnego oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania.

Cofnigcie zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia odwolania jest niedopuszczalne.
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